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Дата

Лист
Подпись

Изм.

Разработал

Проверил

Т.контроль

Н.контроль

Утвердил

Общие данные

П

Стадия

1

Лист

9

Листов

Суворов

ООО "НПП Эстра"

Ведомость чертежей

Лист

Примечание
Наименование

1 1 лист

Ведомость чертежей

2

Однолинейная схема пункта секционирования с двусторонним питанием

3

Перечень элементов

1 лист

1 лист

5

4

Измерительные цепи тока и напряжения

Цепи собственных нужд

1 лист

6 - 7 2 листа

Цепи управления

1 лист

8

Цепи телемеханики

1 лист

07.19

Пункт секционирования с

двусторонним питанием

9

Структурная схема АСУ ТП

1 лист



Дата

Лист
Подпись

Изм.

Разработал

Проверил

Т.контроль

Н.контроль

Утвердил

Однолинейная схема

П

Стадия

2

Лист

8

Листов

Суворов

ООО "НПП Эстра"

07.19

Пункт секционирования с

двусторонним питанием

Q1

TA1, TA2

6кВ

TV2

FU2

TV1

FU1

FV1 FV2

TV3

FU3

6кВ



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

3

Перечень элементов

Подпись

Наименование Кол

Примечание

Позиционное

обозначение

Наименование Кол

Примечание

Позиционное

обозначение

Силовое оборудование

---
Q1

Оборудование вторичных цепей

1
A1

A2

Микроконтроллерная защита МКЗП-ПС/ТТ ~/=220В

5

Предохранители комплектно с трансформаторами
FU1 - FU3

6

FV1, FV2 Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,2/10/400

1
A3

Преобразователь NPort IA-5150 =12В

1
A4

Маршрутизатор с GSM-модемом 3G-WiFi iRZ RU01w

1
A5

Устройство радиоуправления Лидер-4 =24В

SF1, SF2

2Выключатель автоматический ВМ63-2С6 6A ~220В
2 доп. блок-контакта

SF3, SF4

2Выключатель автоматический ВМ63-2С4 4A ~220В
2 доп. блок-контакта

SF5
1Выключатель автоматический OEZ-2С2 2A =220В

Выключатель BB-TEL 10-20/1000

Блок управления выкл-ем TER-CM-16-2 ~/=220В

3

Трансформатор тока ТОЛ-10-0,5S/10PTA1, TA2

2

Трансформатор напряжения ОЛCП-6/1,25TV2, TV3

1
TV1

Трансформатор напряжения 3xЗНОЛП-6

2Кнопка на вкл/откл КЕ011-1 ~/=220В

SBT, SBC

1Кнопка КЕ011-1 ~/=220В
SB

1
PV1

Цифровой вольметр VM-D721 кл.0,5 500B

1
Лампа сигнализации зеленая СКЛ14А-2Л-220 ~/=220ВHLG

1

Лампа сигнализации красная СКЛ14А-2К-220 ~/=220В
HLR

2
Лампа сигнализации желтая СКЛ14А-2Ж-220 ~/=220В

HLY1, HLY2

1
EL1

Светильник с кнопкой ~/=220В 25Вт

1
RK1

Нагреватель HGL-0464  ~220B 250Вт

1
KK1

Термостат КТО-011  ~220B

1
XP1

Втычной разъем HAN 40D

1
XS1

Розетка РА10/16-502Д

SA1, SA2

2

Переключатель 4G10-91-U-R014 ~/=220B

1
SQ1 Механический блокиратор выключателя

В ком-те с ВВ

KL1
1

Реле промежуточное R4-2014-23-5230 ~220B

1
UGV

1

Аккумуляторная батарея =12В 30Ач
BAT1

Источник питания ЭСТРА-ИПР ~220/100В

1

Предохранитель 6А 250В
FU1

В ком-те с ИПР

1

Амперметр Э8030-M1 кл.1,5 Iном/5А
PA1



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

4

Подпись

Цепи собственных нужд

L1-1

31

SF1

XT-

N1-1

42

XT-

XP1-

XP1-

1112

KL1

14

2122

KL1

24

L1-2

N1-2

A1

A2

KL1

Организация

цепей

собственных

нужд

XT-

XT-

L2-1

31

SF2

XT-

N2-1

42

XT-

XP1-

XP1-

L2-2

L2-2

Лампа желтая

"Питание от ТСН1"

Лампа желтая

"Питание от ТСН2"

1 2

HLY1

1 2

HLY2

31 32

KL1

34

178

177

L2

N2

UGV (ИБП)

X1:13

X1:14

Gnd

X1:1 X1:2

+

1 2

BAT1

FU1

Цифровой

вольтметр

1

3

XT1-

1 2

EL1

832

1 2

KK1

2

RK1

1

2

4

SF3

XT1-

1 2

XS1

831830

Питание цепей

освещения и

обогрева

V

1,5 2,7

PV1

31

SF4

42

L1

N1

AB

BC

a3

TV2

xX

TV2

A

a3

TV3

xX

TV3

A

a1

В цепи

измерения

XP1-

L3-1



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

5

Подпись

Измерительные цепи тока и напряжения

Токовые цепи

защиты,

измерения и

БУ ВВ

IA Х2:2Х2:1

А2 (TER-CM)

IC Х2:4Х2:3

А2 (TER-CM)

A422

IA

А1 (МКЗП)

IB

C422

IC

Х4:6Х4:5

Х4:4Х4:3

Х4:8Х4:7

TA2-A (10P)

2И12И2

A421

TA2-B (10P)

2И12И2

B421

TA2-C (10P)

2И12И2

C421

N421

XP1-

XP1-

XP1-

XP1-

TA1-A (0,5)

1И11И2

XP1-

TA1-B (0,5)

1И11И2

XP1-

A

1 2

PA1

B411

TA1-C (0,5)

1И11И2

XP1-

Измерительные

цепи напряжения

по схеме 3ТН

A600

B600

C600

N600

a

TV1

x

ax

ax

ABC

X

TV1

A

XA

XA

XP1-

А1 (МКЗП)

Х2:1

XP1-

XP1-

Х2:2

Х2:3

XP1-

Х2:4

UA1

UB1

UC1

N1

H600

K600

aд

TV1

xд

aдxд

aдxд

XP1-

XP1-

XT-

XT-

Х2:5

Х2:6

Х2:7

Х2:8

UA2

UB2

UC2

N2

К TV3

A411

C411

N411

L3-1

N2-1



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

6

Подпись

Цепи управления выключателем

Х1:16Х1:15 Питание

А1 (МКЗП)

Х1:12Х1:11

Силовой

выход

UGV (ИБП)

Питание защиты

Питание защиты и

БУ ВВ

1

3

SF5

XT1-

2

4

SF5

XT1-

0201

Х1:2Х1:1 Питание

А2 (TER-CM)

Х1:13 ВКЛ

Х1:12 ВКЛ

Х3:1

Х3:2

ЭМ1

ЭМ2

Питание БУ

Электромагнит ВВ

Х1:13

Х1:14

Блок-контакты

механических

блокираторов

Включение ВВ

Q1 (BB-TEL)

871

872

Х1:14

Х1:15

ОТКЛ

ОТКЛ

33

34

3 4

SBT

А1 (МКЗП)

Х1:2Х1:1

K1

М
Д

21

SA1

14

1НР 1ПР

A5

Отключение ВВ от

кнопки управления

Отключение ВВ

от защиты

Отключение ВВ по

радиоуправлению

3

А1 (МКЗП)

Х1:4Х1:3

K2

13

XP1-

XP1-

1 2

SQ1

4



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

7

Подпись

Цепи управления и сигнализации

6

36

5

35

Кнопка

"Включить"

Кнопка

"Отключить"

Вход "РПО"

Вход "РПВ"

1 2

SBT

1 2

SBC

50

Х1:7 Х1:8

Х1:9

Х1:10

Х1:11

In1

In2

In3

In4

Х1:12

In5

Х1:13

In6

Х1:14

In7

52

51

XP1-XP1-

XP1-

Ключ

"Разрешение ТУ"

1 2

HLG

1 2

HLR

Лампа зеленая

"Отключено"

Лампа красная

"Включено"

77

78

XP1-

XP1-

XP1-

Контроль БУ ВВ

А1 (МКЗП)

Х1:10Х1:9

Питание

ДВ

UGV (ИБП)

Включение ВВ по

радиоуправлению

М

Д

43

SA1

16

2НР 2ПР

A5

Питание

дискретных входов

защит и ламп

сигнализации

102101

М

Д

21

SA2

Кнопка

"Ввод АВР"

1 2

SB

Х2:17

Х1:1

Х2:18

Х1:2

Q1 (BB-TEL)

Х2:19

Х1:3

Х2:20

Х1:4

Q1 (BB-TEL)

А2 (TER-CM)

Х1:4Х1:3



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

8

Подпись

Цепи телемеханики

21 Uпит

A3 (NPort )

Питание

A4 (iRZ)

+Uвх GND

A5 (Лидер)

GND12V Uвх

Х1:4Х1:3

Питание

ТМ

UGV (ИБП)

202201

Связь с защитой

через RS485

DB9-4

DB9-5 G

A

B

G

A

B

А1 (МКЗП)

G

A

B

Х3:1

Х3:2

Х3:3

Питание

преобразователя

Питание цепей

телемеханики

DB9-3

Питание

маршрутизатора

Питание

модуля

радиоуправления



Изм Кол Лист
№ док Дата

Лист

9

Подпись

Структурная схема АСУ ТП

Оператор сотовой

связи (GSM)

Пользователи

Устройство

сбора данных

Интерфейсы,

протоколы

передачи

данных

Каналы и

устройства

передачи

информации

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
МКЗП-ПС

AutoCAD SHX Text
RS-485

AutoCAD SHX Text
RS-485

AutoCAD SHX Text
Ethernet

AutoCAD SHX Text
Ethernet

AutoCAD SHX Text
АРМ оператора

AutoCAD SHX Text
ОИК "Диспетчер"

AutoCAD SHX Text
Ethernet

AutoCAD SHX Text
GSM-Модем

AutoCAD SHX Text
iRZ RU01w

AutoCAD SHX Text
NPort

AutoCAD SHX Text
NPort
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